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OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie: ngg/(

o art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz.U.z 2021r., poz.195)

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (tekst jednolity Dz. U. z 2020r,, poz. 2028)

e §21 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokotach z poboru probek wody oraz sprawozdaniach z badan
wody wykonanych zgodnie z wymaganiami w/w rozporzadzenia z urzadzenia wodociggowego
o produkcji 1000-10000 m*/d — Czerwin przedstawionych w poniiszej tabeli:

Data Punkt poboru prébki Rrprasekolu Nr sprawozdania z badan Laboratorium
poboru wody paboruproby wody wykonujace badanie
wody Y IE]
26.09.2022r. Urzad Gminy ) £/15/02/2022/3/FM/1
Czerwin z dnia 05.10.2022r.
Stacja Uzdatniania
e S ] £/15/02/2022/4/FM/1
. z dnia 28.10.2022r.
w Czerwinie
Zaktad Gospodarki ator
p : ] L/15/02/2022/4/EM/2 Laboratorium Badawcze
Komunalnej ; GBA Polska Sp. z 0.0.
c - z dnia 28.10.2022r. S e
24.10.2022r. W Lzprwinie &
Urzad Gminy R 1/15/02/2022/4/FM/3
Czerwin z dnia 28.10.2022r.
Remiza strazacka w B L/15/02/2022/4/FM/4
msc. Suchcice z dnia 28.10.2022r.
HKL.9052.2590.2022 Oddziat Laboratoryjny
z dnia 20.12.2022r. PSSE w Ostrowi Maz.
Ao | T SesRenal HKL 07777/2022
.11.2022r. ; 187.N.Ost
Kogunal.m.ﬂ 2 dnia 7.12.2022.
Wracmvinie Oddzial Laboratoryjny
WSSE w Warszawie
BP/5414/P/2022
z dnia 09.12.2022r.




28.11.2022r. | Zakiad Gospodarki 187.N.Ost HRLS051-1- Oddziat Laboratoryjny

. 560/1266/2022 : ;
Komunalnej 2 dnia 8.12.2027r. PSSE w Ciechanowie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrotece

stwierdza warunkowg przydatnosé wody do spozycia przez ludzi
z urzadzenia wodociggowego o produkcji od 1000 do 10000 m?/dobe w Czerwinie

administrowanego przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

Uzasadnienie
Na podstawie sprawozdania z badania wody nr: t/15/02/2022/4/FM/1 z dnia
28.10.2022r., przeprowadzonego w ramach kontroli wewnetrznej administratora urzadzenia
wodociggowego o prod. 1000-10000 m®/d - Czerwin, w punkcie poboru - Stacja Uzdatniania
Wody w Czerwinie, stwierdzono, ze préobka wody nie odpowiada warunkom okreslonym
w zatgczniku nr 1C tabela 2 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze
wzgledu na przekroczony parametr: jon amonu — 0,88+0,13 mg/l, przy dopuszczalnej wartosci
parametrycznej — 0,50 mg/I.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzi postepowanie administracyjne
z dnia 17.08.2022r. znak: HKN.11.2022 na wyeliminowanie przekroczonego parametru jonu
amonu z terminem realizacji do 31.12.2022r.
W zakresie pozostatych przebadanych pararmetrow fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda

spetnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wedy przoznaczonej do spoiycia przez lude’ (Dz. U. 2 2017+, poi. 2254).

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastepnych badan wody z tego
urzadzenia.

Ocene 2z urzadzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wode w Czerwinie wydano w celu
poinformowania o jakosci wody konsumentow.,

Panstwuvy Powlatow
Ingpektpr Sanitarny
rotece

Joanna Stomska

Otrzymuije:

1.Zaktad Gospodarki Komunalnej w Czerwinie
ul. Przemystowa 1
07-407 Czerwin
2.Wojt Gminy Czerwin
Plac Tysigclecia 1
07-407 Czerwin
3.A/a




